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PION DO POZIOMU ŁĄCZNIKA Z AKADEMIKIEM
PION NALEŻY OSŁONIĆ ZABUDOWĄ Z PŁYTY GK

PRZEJŚCIE DO POM. 111 PRZEZ ŚCIANĘ W OSŁONIE METALOWEJ.
ŚWIATŁOWÓD ZAKOŃCZYĆ PRZEŁĄCZNICĄ
ŚWIATŁOWODOWĄ 12 PORTOWĄ TYPU SC W SZAFIE RACK

PRZEWÓD TELEFONICZNY
YTKSY25x5x0,5 ZAKOŃCZYĆ
W POM. 118 ZAPASEM min 4m

PODPIS

NR RYS.INDEKS

IN 14

BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO 
PRZY SZKOLE POLICJI W PILE działka nr 700
Plac Staszica 7, 64-920 PIŁA

INDEKS DATA

OBIEKT

INWESTOR

TEMAT

PRZEDMIOT MODYFIKACJI

SEZUP Clima sp. z o.o.
PRACOWNIA PROJEKTOWA 
64-920 Piła, ul. Długosza 25  
tel. 067 352 05 66  fax 067 352 05 60
e-mail: pracownia@sezup.com.pl

NR UPRAWNIEŃ

FORMATDATA

05
2017

OPRACOWAŁ

PROJEKTOWAŁ

KOD STADIUM

05/2017 PW

Marcin Magdziarz

BRANŻA

TELETECHNICZNA

mgr inż. Mirosław Lisowski

NAZWA 
RYSUNKU INSTALACJE TELETECHNICZNE

TRASA KABLOWE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

SKALA

1:100

SZKOŁA POLICJI W PILE
PLAC STASZICA 7
64- 920 PIŁA

NR UPRAWNIEŃSPRAWDZIŁ

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
UL. BYDGOSKA 153, 64-920 PIŁA
NIP: 764-138-52-10  REGON: 300054802
TEL. 067-212-86-80  FAX. 067-212-03-75

PROJEKTANT GENERALNY

upr. do proj. w spec. elektrycznej bez ograniczeń
162/72Bg

BRANŻA TELETECHNICZNA

PRZEWODY:
-TELEFONICZNY YTKSY 25x5x0,5 
-ŚWIATŁOWODOWY MM 50/125 12-WŁÓKNOWY LSOH OM3
-SAP MAGISTRALA rs  YTKSY 2x1mm 
NALEŻY UŁOŻYĆ W KORYCIE PCV 150/60 Z PRZEGRODĄ
NA ŚCIANIE KORYTARZA 
NALEŻY PRZEWIDZIEĆ PRZEKUCIA PRZEZ NADPROŻA ORAZ 
KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYMI TRASAMI KABLOWYMI 

PRZEWÓD MAGISTRALOWY
SAP DOPROWADZIĆ DO CENTRALI 
W POM. BIURA PRZEPUSTEK

REWIZJA PROJEKTU - TRASA TELETECHNICZNA 
W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SZKOŁY POLICJI


